
附件2            

合水县饮用水水质信息公开（2025年8月/第3季度）

	区／县
	监测点位地址
	供水单位
	采样

类型
	采样

日期
	采样单位
	检测日期
	检测单位
	水质  状态
	超标项目及超标检测值
	超标指标健康风险提示及安全饮水建议

	合水
	固城水厂

（出厂水）
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	乐蟠初中
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	统办楼
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	万象花园小区
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	华浩新天地小区
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	县人民

医院
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无


	合水
	县宾馆
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	疾控中心
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	合水一中
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	南城 6号
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	2025.8.4
	合水县疾控中心
	不达标
	菌落数：180；

浑浊度：2.8；

二氧化氯：0.01；
	积极汇报政府及相关部门，对已建设但设施陈旧的饮水安全工程，逐步进行城市供水管网、制水设备的更新改造，完善和改进其制水工艺，保证供水水质的卫生安全。




                                           

